تصويبنامه حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق به شماره 12727/ت50732 ه مورخ 6/2/96 هيات وزيران:    
ماده1- در اين تصويبنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح بهکار ميروند:
الف) خط برق: مجموعهاي از تجهيزات و متعلقات نظير پايه، دکل، هادي، مقره وکابل که بهمنظور انتقال و توزيع نيروي برق مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب)محورخط: خط فرضي رابط بين مرکز پايهها درطول خطوط هوايي و در کابلهاي زميني و زير سطح آب در طول خط.
ج)مسير خط: نواري در طول خطوط برق، که در خطوط هوايي حاصل از تصوير هاديهاي جانبي خط بر روي زمين و در کابلهاي زميني و زير سطح آب منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.
د)حريم: حريم خطوط نيروي برق به دو نوع زميني و هوايي تقسيم ميشود:
1- حريم زميني: دو نوار در طرفين مسير خط و متصل به آن از سطح زمين که عرض هريک از اين دو نوار در اين تصويبنامه تعيين شده است.
2.حريم هوايي: نقاطي در هوا درامتداد هادي و به شکل مستطيل، ناشي از اعمال حريمهاي افقي و عمودي بهشرح زير که هادي جريان برق در مرکز آن قرار ميگيرد:
1-2 حريم عمودي: فاصله عمودي در هوا ازطرفين هادي جريان برق در راستاي قایم که در اين تصويبنامه تعيين شده است.
2-2- حريم افقي: فاصله افقي در هوا از طرفين هادي جريان برق در راستاي افق که در اين تصويبنامه تعيين شده است.
هـ- رديف ولتاژ: ولتاژ اسمي خطوط نيروي برق
و- خط فشار ضعيف: خطي که داراي ولتاژ کمتر از يک هزار ولت است.
ز- خط فشارمتوسط: خطي که داراي ولتاژ يک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است.
ح – خط فشارقوي: خطي که داري ولتاژ شصت وسه هزار ولت و بالاتر است.

ماده 2- حريم خطوط هوايي برق با توجه به رديف ولتاژهاي مختلف بهشرح زير تعيين ميشود:
1- حريم خطوط هوايي فشارضعيف: حريم خطوط نيروي برق کمتر از يک هزار ولت، بهصورت زميني بوده که حداکثر آن (3/1) متر ميباشد.
تبصره: مطابق ابلاغيه شماره 95/49493/30/100 مورخ 1/12/95 وزارت نيرو و نظر به اختيارات حاصل از تبصره بندهاي 1 و 2 ماده 2 تصويب‌نامه خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق شماره‌ 12727/ت50732ه‍ مورخ 6/2/94 هيات محترم وزيران، حداقل ميزان حريم‌هاي زميني و هوايي خطوط توزيع فشار ضعيف به شرح زير ميباشد:
الف - حريم زميني خطوط فشار ضعيف 3/1 متر مي‌باشد لکن مديريت توزيع برق شهرستانها مي‌توانند بر اساس توجيهات فني و شرايط مقرر در اين بخشنامه با حفظ حق دسترسي به خط و کمال انتفاع از آن و با رعايت استانداردها و ضوابط فني ابلاغ شده، با تاييد مدير عامل يا نماينده وي (معاونت بهرهبرداري و ديسپاچينگ)، حسب مورد حريم‌هاي جدول ذيل را جايگزين نمايند:
	رديف
	موقعيت محلي و نوع هادي
	ميزان حريم زميني(متر)
	ميزان حريم هوايي(متر)

	
	
	
	افقي
	عمودي

	1
	خطوط برق با سيم لخت در مجاورت اعيان و مستحدثات بدون قابليت دسترسي عرفي به خط 
	7/0
	
	

	2
	خطوط برق با سيم لخت در مجاورت علایم راهنما، آنتن، کيوسک تلفن، چراغ روشنايي خيابان، تابلوي تبليغاتي و پايه پرچم و نظاير آنها با ويژگي غيرموقت
	
	9/0
	3/1

	3
	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعيان و مستحدثات با قابليت دسترسي عرفي به خط
	
	9/0
	3/1

	4
	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعيان و مستحدثات بدون قابليت دسترسي عرفي به خط
	
	5/0
	9/0

	5
	خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت علایم راهنما، آنتن، کيوسک تلفن، چراغ روشنايي خيابان، تابلوي تبليغاتي، پايه پرچم و نظاير آنها با ويژگي غيرموقت
	
	5/0
	5/0

	6
	خطوط برق با کابل خودنگهدار ديواري، منصوب بر اعيان و مستحدثات
	
	05/0
	05/0



ب- کابل اتصال خطوط هوايي برق به محل لوازم اندازه‌گيري مشترکين (کابل سرويس هوايي) به شرط حفظ حق دسترسي به خط برق و رعايت استانداردها و ضوابط فني ابلاغ شده، حريم ندارد.	
ج- شرکت برق، در مورد خطوطي که در مجاورت ساير خطوط برق احداث مي‌نمايد و نيز تاسيسات و تجهيزاتي که روي پايه‌ها يا در مجاورت خطوط برق خود نصب مي‌نمايد، به شرط رعايت استانداردها و ضوابط فني ابلاغ شده، ملزم به رعايت حريم متقابل (حريم خط برق نسبت به خطوط يا تاسيسات و تجهيزات خطوط برق مجاور) نمي‌باشد.
د- منظور از دسترسي عرفي به خط برق در اين بخشنامه، مواردي نظير مستحدثات داراي پنجره يا درب بازشو به سمت خطوط برق، بالکن يا پيش‌آمدگي، و يا دسترسي از طريق پشت بام، ديوار و نردبان ثابت است؛ که فاصله افقي و عمودي لبه‌ي انتهايي آن‌ها از خطوط برق به ترتيب کمتر از 25/1 و 5/2 متر باشد.
ه- تاسيسات و تجهيزات موقت جهت کار در مجاورت حريم خطوط برق شامل داربست و بالابر و نظاير آن مشمول اين بخشنامه نبوده و در اين خصوص، کسب مجوز‌ قبلي از شرکت برق ضروري است.
2- حريم خطوط هوايي فشارمتوسط:
الف) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يک هزار تا بيست هزار ولت بهصورت زميني بوده که حداکثر (10/2) مترميباشد.
ب) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ سي و سه هزار ولت بهصورت زميني بوده که حداکثر آن (5/3) متر ميباشد.
تبصره- حداقل ميزان حريم در خطوط فشارضعيف و متوسط موضوع بندهاي (1) و(2) و يا جايگزيني حريم هوايي بهجاي حريم زميني حداکثر تامقادير مندرج در بندهاي مذکور با شرط وجود حق دسترسي به خطوط برق و کمال انتفاع ازآن، براساس نوع هادي، ضوابط فني ابلاغي وزارت نيرو، عوارض طبيعي، موقعيت محلي و ساير شرايط مطابق نظر وزير نيرو تعيين ميشود.
براساس نامه شماره247/70101/94 مورخه 30/02/94 جنا ب آقاي دکتر علي نظري منتظر مدير کل دفتر حقوقي و پاسخگويي به شکايات، اعمال حريم هوايي تا پيش از صدور بخشنامه وزارت محترم نيرو، ممنوع ميباشد.
3-حريم خطوط هوايي فشارقوي:
الف)حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزارولت بهصورت زميني و برابر (8) متر ميباشد.
ب) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يکصد و سي هزارولت به صورت زميني و برابر (9) متر ميباشد.
ج) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت به صورت زميني و برابر (9/11) متر ميباشد.
د) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزارولت بهصورت زميني و برابر (14) متر ميباشد.
هـ ) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزارولت بهصورت زميني و برابر (25) متر ميباشد
تبصره- وزارت نيرو ميتواند در داخل و خارج از محدوده شهرها بهصورت کلي يا موردي بر اساس ضوابط فني ابلاغي آن وزارت موقعيت محلي و ساير شرايط و به شرط اطمينان از استقامت خط حريم هوايي را بهشرح زير اعمال نمايد؛ دراينصورت سي درصد (30%) از حريمهاي زميني بند (3)  لازمالاجرا ميباشد:
1- درخطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حريم افقي (3) متر و حريم عمودي (6) متر ميباشد.
2- در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يکصد و سي هزار ولت حريم افقي (5/4) متر و حريم عمودي (7) متر ميباشد.
3- درخطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت حريم افقي (5/6) متر و حريم عمودي (8) متر ميباشد.
4- در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزار ولت حريم افقي (9) متر و حريم عمودي (10) متر ميباشد.
5- در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حريم افقي (20) متر و حريم عمودي (15) متر ميباشد.
ماده 3- درمواردي که خطوط هوايي فشارقوي از عوارض طبيعي نظير جنگل، کوه و دره عبور نمايد و همچنين در مواردي که اعمال حريم زميني دشوار باشد، بهپيشنهاد شرکت برق مربوط و تصويب وزير نيرو با رعايت ضوابط فني و ايمني، ميتوان بهصورت موردي حريمهاي هوايي مندرج در تبصره بند (3) ماده (2) را با شرط وجود حق دسترسي به خطوط برق و کمال انتفاع ازآن، جايگزين حريم زميني نمود.
ماده 4- درمورد توسعه محدوده شهر در اراضي و املاک خارج از محدودهاي که قبلا خطوط نيروي برق با استفاده از حق حريم درآن ايجاد شده، وزارت نيرو و شرکتهاي برق کماکان ازحق حريم استفاده مينمايند.
ماده 5- درصورتي که رديفهاي ولتاژي درآينده بين رديفهاي ولتاژ مذکور دراين تصويبنامه بهوجود آيد، حريم زميني و يا هوايي آن به تناسب حريم نزديکترين رديف ولتاژي بالاتر آن تعيين خواهد شد.
تبصره – تعيين وتشخيص رديف ولتاژ خطوط نيروي برق با وزارت نيرو ميباشد.
ماده 6- هرگونه عمليات ساختماني و اقداماتي نظير ايجاد تاسيسات صنعتي، مسکوني، مخازن سوخت، انبارداري و تاسيسات دامداري يا باغ يا درختکاري در مسير و حريم زميني و هوايي خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و سطحي، حفظ يا کاشت درختان کم ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاري، اکتشاف و بهرهبرداري ازمعادن، راهسازي واحداث شبکه آبياري مشروط بر اينکه مانعي براي دسترسي به خطوط برق براي وزارت نيرو و شرکتهاي برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط برق نگردد با رعايت ماده (8) اين تصويبنامه بلامانع است.
تبصره 1- تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعيت جغرافيايي محل و ساير شرايط توسط وزارت نيرو باکسب اطلاع از مراجع ذيربط اعلام خواهد شد.
تبصره 2- ايجاد شبکه آبياري، حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پايههاي خطوط نبايد در فاصلهاي کمتر از (3) متر از پي پايهها انجام گيرد. بهرهبرداري از معادن بايد با رعايت ضوابط فني ازجمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصلهاي بيشتر از حريم زميني مربوط به آن خط از اطراف پايههاي آن انجام پذيرد.
تبصره3- استفاده ازمواد منفجره در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است.
تبصره 4- آن قسمت از بام ساختمانهايي که در محدوده زير حريم هوايي در خارج از مسير حريمهاي زميني و هوايي قراردارد بايد با شيب بيش از (45) درجه باشد. درصورتي که سقف ساختمانهاي موضوع اين تبصره فاصلهاي بيش از (4) متر از حريم عمودي داشته باشد رعايت اين تبصره الزامي نيست.
ماده 7- اشخاصي که برخلاف مقررات اين تصويبنامه اقدام به عمليات و تصرفاتي در مسير و حريمهاي زميني و هوايي و در زير حريم هوايي خطوط برق نمايند، مکلفند بهمحض اعلام وزارت نيرو و يا شرکتهاي برق، عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه خود نسبت به رفع آثار عمليات و تصرفات مبادرت نمايند. درغير اينصورت براساس لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور- مصوب 1359- عمل مي شود.
ماده 8- کليه عمليات مربوط به راهسازي، کشاورزي، حفرچاه و قنوات، عبور وحمل بار و ماشينآلات و مانند آن در مسير و حريم خطوط نيروي برق و در زير حريم هوايي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد با رعايت اصول حفاظتي بهمنظور جلوگيري از بروز خطرات جاني و ورود خسارات مالي باشد و درمورد حفر چاه، قنوات و راهسازي قبلا از شرکتهاي برق وزارت نيرو، استعلام و اجازه کتبي کسب گردد و در هر حال نظر شرکتهاي ذيربط بايد ظرف يک ماه از تاريخ وصول درخواست اعلام شود.
ماده9- حريم کابلهاي برق در زيرزمين و زير سطح آب نيممتر به صورت افقي و تا دو متر بهصورت عمودي ازمحور کابل مطابق ضوابط فني وزارت نيرو باحق دسترسي ميباشد و در مواردي که کابل با ساير تاسيسات شهري ازقبيل تلفن، لولهکشي آب، فاضلاب، گاز و مانند آن تقاطع نمايد ضوابط فني متداول شبکه انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت شود.
ماده 10- رعايت حريم و ضوابط فني مصوب خطوط نيروي برق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي الزامي است و در هر مورد که تاسيسات زيربنايي جديد مانند خطوط مخابراتي، راه و راهآهن، نفت، گاز، آب و فاضلاب با خطوط نيروي برق تقاطع نمايد يا در حريم آن واقع شود اين عمل با اخذ مجوز از وزارت نيرو يا شرکتهاي ذيربط انجام ميگردد. درمواردي که خطوط جديد نيروي برق از روي تاسيسات زيربنايي موجود عبور نمايد رعايت حريم و ضوابط مربوطه با هماهنگي دستگاههاي ذيربط الزامي است.
ماده 11- بهمنظور اطلاع صاحبان اراضي و املاک واقع در مسير و حريم خطوط نيروي برق و جلب توجه آنان به اجراي مفاد قانون سازمان برق ايران، وزارت نيرو يا شرکتهاي برق از طريق نشر آگهي در جرايد و يا ساير وسايل مقتضي قابل استناد، آغاز اجراي عمليات احداث خط نيروي برق را اعلام ميکند.
ماده 12- درصورت کاهش حريمهاي خطوط برق در اجراي اين تصويبنامه و پرداخت مابهازايي به دليل اعمال محدوديتهاي پيشين بهدرخواست مالک وتايديه وجه آن به قيمت کارشناسي روز با رعايت مقررات مربوط مرتفع ميگردد.
تبصره- چنانچه حريمهاي خطوط برق واقع در معابر عمومي و يا اراضي متعلق به بخش هاي عمومي و دولتي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي کاهش يابد، املاک يا اراضي آزاد شده بدون دريافت هرگونه وجهي به دستگاه اجرايي مربوط واگذار خواهد شد. در مورد ساير اراضي برابر با طرحهاي توسعه و عمران کالبدي ذيربط مصوب اقدام خواهد شد.
